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  شروط عامـة    3/1/1

    
وهذه الشروط .  الحريق في أول مراحله اليدوية هي وسيلة يدوية سهلة التداول لإطفاءالطفايات  3/1/1/1

  .للتعريف بالطفايات وصيانتها فقط وليست مواصفات قياسية
  

تطلب الطفايات اليدوية وفقاً للنوع والعدد الذي يحدد بالرخصة، في أي بناء أو محـل يخضع   3/1/1/2
  ).3/1/6 (الفقرةالشروط الواردة في و، الجهات المختصةللترخيص من 

  
اليدوية طبقاً للمواصفات القياسية ومعتمدة بموجب شهادة رسمية من  أن تكون الطفاياتيجب   3/1/1/3

  .الجهات المختصة
  
يجب على مالك المبنى، أو صاحب الموقع أن يحافظ على الطفايات اليدوية بحالة سليمة لتبقى   3/1/1/4

 والتفتيش الدوري صالحة للاستعمال عند الحاجة، وذلك بعمل الترتيبات اللازمة لإجراء الفحص
  .والصيانة اللازمة من قبل مقاول مرخص ، أو من قبل أي هيئة فنية متخصصة ومعتمدة

 

  

  أنـواع الطفايـات   3/1/2

   

  : الإطفاء إلى الأنواع الرئيسية التاليةوسيط تنقسم الطفايات اليدوية حسب نوع 
  

  طفايات المـاء   3/1/2/1

  :لإطفاء الحريق، وتشتمل على الأنواع الآتيةكوسيط ء وهي الطفايات التي يستخدم فيها الما    
  

  سطوانة الغازا طفايات الماء ب)أ(

 تحوي غاز خرطوشة مملوءة بالماء تحت الضغط العادي، مركب بداخلها سطـوانةاوهي      
وفي حالة تشغيلها يثقب رأس الخرطوشة لينطلق الغاز المضغوط دافعا ، ثاني أكسيد الكربون

  .ن خلال فوهة القذفالماء بقوة م
  
  بالضغط المخزون طفايات الماء )ب(

 بالضغط المطلوب، النيتروجين، أو غاز  ثلثاها بالماء، والباقي بالهواءسطوانة يملأاوهي 
، انظر زونـفعل الضغط للغاز المخوعند التشغيل يفتح الصمام ويخرج الماء متدفقاً بقوة 

 ).1ـ3/1( شكل
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  طفاية الماء بالضغط المخزون) 1ـ3/1( شكل
 

 

  
  طفايـات الرغـوة   3/1/2/2

 ، انظر شكل على نوعيني وهريقـ لإطفاء الحوسيطتضخ السائل الرغوي ك التي اتـالطفايوهي 
  ).2ـ3/1(
  
   طفايات الرغوة الكيمائية)أ(

ة بواسطة ضغط الغاز الناتج دفع الرغويتم نتج الرغوة بواسطة التفاعل الكيميائي وت التي     وهي 
  .عن التفاعل

  
   طفايات الرغوة الميكانيكية)ب(

الرغوة ميكانيكيا بخلط سائل مولد الرغوة بالماء والهواء، ويتم الدفع بواسطة التي تنتج      وهي 
 .خرطوشةغاز ثاني أكسيد الكربون المضغوط داخل 

 

  نطفايات غاز ثاني أكسيد الكربو3               /3/1/2

 كوسيط للإطفاء، وهي من حيث المبدأ ثاني أكسيد الكربونوهي الطفايات التي يستخدم فيها غاز 
نوع واحد، تختلف باختلاف الأحجام فقط، ويحفظ الغاز تحت الضغط بالحالة السائلة، و ينطلق عند 

  ).3ـ3/1( ، انظر شكلالتشغيل بفتح صمام التحكم في رأس الاسطوانة
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 بالضغط المخزون  (FFFP)أو (AFFF) طفايـة الرغـوة) 2ـ3/1( شكل

 

  
 

 

 

  طفاية ثاني أكسيد الكربون) 3ـ3/1( شكل
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  طفايات المسحوق الكيميائي الجاف   3/1/2/4

عان لإطفاء الحرائق، ويوجد نوكوسيط  المسحوق الكيميائي الجافوهي الطفايات التي يستخدم فيها 
  :من حيث طريقة التشغيل

  
   طفايات تعمل بضغط الغاز)أ(

سطوانة صغيرة ا      ويتم دفع المسحوق بضغط غاز ثاني أكسيد الكربون المحفوظ في 
  .تحت الضغط المطلوب) خرطوشة(

  
   طفايات تعمل بواسطة الضغط المخزون)ب(

، سطوانة مع المسحوق المضغوط في الاالنيتروجينأو حيث يتم دفع المسحوق بضغط الهواء 
  ).4ـ3/1( انظر شكل

  
  : فهو على أنواع أهمهاالكيميائيأما المسحوق من حيث التركيب 

" ج"و المجموعة " ب"المجموعة  و" أ"مسحوق كيميائي يستخدم لإطفاء حرائق المجموعة  )أ(
  .والشائعة في استعمال الطفايات اليدوية

 .تركيب المسحوق متعدد ال)ب(

  
 من حرائق المعادن، ولا تستعمل إلا في الحالات الخاصة لأنواع معينةمخصصة ال المساحيق )ج(

  .المحددة

 

 طفاية المسحوق الكيميائي الجاف بالضغط المخزون) 4ـ3/1( شكل
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  )BCF) 1211  الهالونطفايات    3/1/2/5

 ، مضغوطة بغاز النيتروجينميثانال فلوروداي  كلورو روموالـبوتحتوي هذه الطفايات على مادة 
وتستعمل في إطفاء جميع أنواع الحرائق ماعدا حرائق المعادن، وهي تقوم على إيقاف استمرارية 

طبقة  وبناء على الاتفاقيات الدولية الخاصة في حماية . لإخماد الحريقالتفاعل الكيميائيسلسلة 
 ).5ـ3/1( ، انظر شكلمل بهذه الطفايات فقد تم الحد من التعاالأوزون

 

 

  طفاية الهالون) 5ـ3/1( شكل                              
 

 

  الوسائط النظيفةطفايات     3/1/2/6

 وتستعمل في إطفاء جميع ،مضغوطة بغاز النيتروجين ةيهالوجينوتحتوي هذه الطفايات على مادة 
  ).6ـ3/1( أنواع الحرائق ماعدا حرائق المعادن، انظر شكل

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بالضغط المخزون) الهالوجين(الوسائط النظيفة طفاية ) 6ـ3/1( شكل
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 تصنيفات الحرائق    3/1/3

  

3/1/3/1    �	
 ��  : ���� ا���ا�� إ�

  

  " أ" المجموعةحرائق ) أ(

وا��اد والورق والمطاط  مثل الخشب والقماش  القابلة للاشتعالالموادالناشبة في هي الحرائق 

�������� .ا

  

  "ب"المجموعة حرائق ) ب(

والغازات البترولية السوائل القابلة للاشتعال و الاشتعالالحرائق الناشبة في السوائل سريعة 
والكحول والغازات سريعة والقطران والبترول والدهانات البترولية والمذيبات والورنيش 

 .الاشتعال

  

  "ج" المجموعةحرائق ) ج(

 . كهربيا����أجهزة الناشبة في الحرائق 

  
  "د" المجموعة حرائق )د(

صوديوم ال والزيركونيوم ويتانيومالتومغنسيوم ال مثل القابلة للاشتعالالحرائق الناشبة في المعادن 
 .بوتاسيومال وومالليثيو

  
  "هـ" المجموعةحرائق ) هـ(

�ات ا���ب�الحرائق الناشبة في �الزيوت م!   مواد طهي قابلة للاشتعال  التي تحتوي علىم
  .الحيوانية أو النباتية والدهون

  
 الذيالحريق  مجموعة الحريق على الحرف الذي يشير إلى $#�ی�تينبغي أن يحتوي تصنيف   3/1/3/2

% يشير إلى الفعالية ،فقط )"ب" المجموعة  و"أ" مجموعةلل(، مسبوقا برقم تصنيف ت)'& ا�#�ی� 
  .ءالنسبية للإطفا

  
 أو "د" المجموعة أو "ج" المجموعةحالات مخاطر حريق  الحريق المصنفة للاستخدام في $#�ی�ت  3/1/3/3

 . يستلزم أن تسبق برقم قبل حرف التصنيف لا"هـ" المجموعة

  
  تصنيف ملصقات الطفايات  3/1/3/4

ضحة ، والمو)3/3/3/1( حسب تصنيف الحرائق المذكورة في الفقرة ملصقات الطفاياتتصنف   
  .)7ـ3/1( بشكل
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  " أ "المجموعة   حرائق                             

  
  " أ "المجموعة حرائق       "ب"المجموعة      حرائق 

                         

  "ب"المجموعة حرائق         "ج"المجموعة حرائق                                 
 

 

  " أ "المجموعة حرائق      "ب"المجموعة  حرائق      "ج"المجموعة حرائق 

                               
    "هـ"المجموعة حرائق                                

  
 

  تصنيف ملصقات الطفايات)7ـ3/1 (شكل
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  طريقـة التشغيـل   3/1/4 

  

  : من حيث طريقة التشغيل النواحي التاليةاليدوية الطفايـاتيراعى في اختيار النوع المناسـب من 
  

احدة حتى لا يحدث التباس أو ارتباك عند استعمالها في الطفايات في الموقع الواحد، تشغل بطريقة و  3/1/4/1
  .حالة الحريق

  
  .الخرطومفي المواقع التي تتطلب التحكم في زاوية القذف، تستعمل الطفايات ذات    3/1/4/2
  
 يناسب الأفراد بمااختيار الطفايات المناسبة من حيث مسافة القذف أو سهولة الاستعمال، يجب   3/1/4/3

  .عمالهاالمخولين باست
  
  

  التوزيـع    3/1/5

  
  : ويراعى في ذلك ما يلـيجهة الاختصاصتوزع الطفايات في الأماكن المناسبة التي توصي بهـا   3/1/5/1
  
، )8ـ3/1( يجب أن تحفظ الطفاية في خـزانة، أو تجويف في الجدار له بـاب، كما في الشكل  3/1/5/2

، ويجوز تعليقها على الجدران في بعض الحالات وذلك لحمايتها من العوامل الجوية، ومن العبث بها
  .، حيث لا يوجد خوف عليها من المحاذير المذكورةجهة الاختصاصالتي توافق عليها 

  
  :الوصول إليه بحيث يكون يجب أن يكون موقع الطفايات مناسبا يتيسر  3/1/5/3

 . غير قريب من مناطق الخطورة)أ(  

  
 .رج أقرب ما يمكن للمخارج وبيت الد)ب(  

  
 . على امتداد الممرات، حتى تكون واضحة للعيان)ج(  

 

 .أثاث أو عوائق لا تحجبها أية بضائع أو )د(  

  
 . م30لا تبعد عن بعضها أكثر من مسافة  )هـ(

  
  . م من مستوى الأرض1.0 أن يكون ارتفاع قاعدة الطفاية )و(  
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   شكل وأبعاد صندوق الطفايات)8ـ3/1( شكل

 

 

   والعـددالنـوعتحديد   3/1/6

    
  : المطلوبة، وفقا للقواعد العامة التالية أو شروط الرخصةالطفاياتيحدد عدد   

  
  : يستخدم لها ما يلي"أ"المجموعة حرائق   3/1/6/1

المسحوق الكيمائي طفاية واحدة من  و ، مساحة تطبيقية2 م200 ل لكل 9.0 واحدة سعة  ماءطفاية  
  .   2 م200م لكل ج ك4.5 سعة الجاف

     
 من مساحة سطح السائل المتوقع 2 م0.5 ويقدر عدد الطفايات اللازمة لتغطية "ب"حرائق المجموعة   3/1/6/2

  :ابه، كما يليانسك
 . ل 9.0 طفاية واحدة رغوة سعة )أ(  

  
 .مج ك1.0 أو طفاية واحدة من المسحوق الكيمائي الجاف )ب(  

  
  .مج ك3.0ثاني أكسيد الكربون غاز  أو طفاية واحدة )ج(  

  م  0.25  

مسحوق 
كيميائي 

جاف

  ماء
9.0  

 لتر

   م0.4  

   م0.8
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 :ستخدم لها ما يليي و"ج"  حرائق المجموعة  3/1/6/3

  
 . محيط المبنىم من 20 لكلم جك 3.2 طفاية المسحوق الكيميائي الجاف )أ(  

  
  . إذا كان المكان مغلقا فقط2 م1.0 لكلم ج ك 4.5 طفاية غاز ثاني أكسيد الكربون )ب(  

  
 ويستخدم لهذه المجموعة من الحرائق مسحوق خاص لكل نوع من المعادن "د"حرائق المجموعة   3/1/6/4

ب من الطفايات لحرائق عند اختيار النوع المناسجهة الاختصاص القابلة للاحتراق، ويجب استشارة 
  .المعادن

  
  

   و الاختبار الفحص    3/1/7

  

يجب أن تخضع الطفايات اليدوية لتفتيش وفحص دوري وفقاً لتعليمات الجهة المصنعة، والشروط     3/1/7/1
  :العامـة التاليـة

  
  الشهري )أ(

يفصل ينبغي فحص طفايات الحريق بمجرد أن توضع مبدئيا في الخدمة وبعد ذلك على فترات 
 على فترات أقصر عندما يدويا – الحريق طفاياتو ينبغي فحص .  يوما تقريبا30بينها 

  .تتطلب الظروف
  

   نصف سنوي)ب(

  .فحص ظاهري للتأكد من الطفايات بمحتوياتها من حيث صلاحيتها للاستعمال      
  
   سنوي)ج(

  .لتشغيل     فحص الطفايات بكاملها مع المحتويات للتأكد من صلاحية أدوات ا
  
   ثلاث سنوات)د(

     فحص شامل في الجهة المصنعة أو الورشة المتخصصة لجميع أجزاء الطفاية، مع فحص تحمل 
  .الجسم للضغط المطلوب

  
  . بعد كل حريق أو استعمال الطفايات، تفحص مثل الفحص السنوي)هـ(
  
 . اتيجب تحديد الجهة التي تقوم بالفحص المذكور أعلاه للطفاي:  ملاحظة)و(
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 الإجراءات   3/1/7/2

  

 :1ی' م� الحريق على اختبار �#�ی�ت ينبغي أن يشتمل الفحص الدوري 

  
2�دالموقع والمكان  )أ(� .ا

 

 .تحول دون الوصول إلى الطفايات أو رؤيتها 5�ا34عدم وجود  )ب(

 

 .ا>;: ا�9ر17 '�#�ی� 5'6 وجود تعليمات التشغيل واضحة )ج(

 

 . الأمانسداداتكسر أو فقدان التأكد من عدم  ) د(

 

 .�ب2�'? أو بوزنهاوت��9< ا�#�ی�، امتلاء  )هـ(

 

��@��الكشف عن الأضرار  )و( فوهاتا�;�اد أو الصدأ أو التسريب أو ب>;: ا�#�ی�  الواضحة ا
 .القذف

 

 . الضغطم��Bس  )ز(

 

  .)العجلاتلوحدات ذات بالنسبة ل ( القذفوفوهة خرطومال والحاملة وتحالة الإطارات والعجلا )ح(
 

  الإجراء الإصلاحي   3/1/7/3

اط المدرجة في ـي أي من النقـ حريق عن وجود نقص فةـطفاي الفحص لأي فـإذا كش 
  .أعلاه، يجب اتخاذ إجراء إصلاحي على الفور) 3/1/7/2( رةـالفق

  
   تسجيل نتائج الفحص    3/1/7/4

تي تم فحصها، بما في ذلك الطفايات التي تحتاج يجب أن تسجل النتائج لكافة طفايات الحريق ال )أ(
 . إجراءات إصلاحيةإلى

  
 .، وذلك شهريا على الأقلسم الشخص الذي قام بإجرائهإو  يجب تسجيل تاريخ إجراء الفحص )ب(

  
  . الحريقبطفاية في بطاقة مرفقة السجل يجب حفظ )ج(

  
 ويستثنى من ذلك الحالات التي تكون  المحتوية على طفايات الحريق،الخزائن ينبغي عدم إغلاق )د(

حيث يجب أن تحتوي الخزائن على وسائل تمكن من ، الاستخدام لإساءةفيها الطفايات عرضة 
  .الوصول للطفايات عند الطوارئ
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  2006ـيناير                                                               ـ الجزء الثاني         الاشتراطات الخاصة بمعدات الإطفاء والإنذار 
  

وفي المواقع التي لا يمكن . الوصول لطفايات الحريق أو رؤيتها بوضوح ينبغي عدم إعاقة )هـ(
 . الحريقطفايةة كاملة، يجب توفير وسائل تشير إلى موقع تفادي إعاقة الرؤية فيها بصور

  
 أو في ، على الحمالة- ذات العجلاتالطفايات باستثناء – ةالنقال الحريق طفايات تثبيت ينبغي )و(

 أو وضعها في مسند مسجل ومعتمد لهذا الغرض،  أو في ةالمصنعالجهة المزود من قبل المسند 
 فينبغي وضعها في أماكن لات العجالطفايات ذاتأما . ائط أو تجاويف في جدران الحوخزائن

 .مخصصة

  
 حزاميه بمساند ينبغي تثبيتها للتحرك تكون فيه معرضة أماكنتركب في  الحريق التي طفايات )ز(

 . هذه المشكلةى تكون مصممة خصيصا للتغلب علللطفاية و ةمصنعالالجهة نتجها ت

  
 الصدمات أو  منعينية معرضة لأضرار كون فيهتركب في وضع ت الحريق التي طفايات )ح(

 . نحو كافى  ينبغي حمايتها عل، أو العوامل البيئية مثلااتالاهتزاز

  
تها بحيث لا تكون قمة ي يجب تثب، كجم20التي لا يتجاوز وزنها الكلي عن الحريق  طفايات )ط(

 وزنها الكلي عن التي يزيدالحريق  طفاياتأما  . م فوق سطح الأرض 1.5من على  أالطفاية
 من على أالطفايةفينبغي تثبيتها بحيث لا تكون قمة ) ذات العجلات طفاياتما عدا ال( كجم 20
 الطفايةولا ينبغي في أي حال من الأحوال أن تقل المسافة بين أسفل .  م فوق سطح الأرض1.0

 .مم 100 وسطح الأرض عن

  
أما . يق ويجب أن تكون واضحة الرؤيةالحر طفاية واجهة على يجب وضع تعليمات التشغيل )ي(

فينبغي  الأخرى الملصقات أو الهيدروستاتيكي الاختبار وملصق الصيانة كل ست سنوات ملصق
 المصنع الأصلية أو من هذه الشروط ملصقاتويستثنى . الطفاية على واجهة ألا توضع
المخزون لصقات ضبط أو مبتصنيفات الحريق بتشغيل الطفاية أو   التي ترتبط تحديداًالملصقات

 .الطفايةالمحددة لهذه 

  
 أو في فجوات بالحائط يتعين وضعها بحيث تكون تعليمات خزائن الحريق المثبتة في طفايات )ك(

 . بوضوحالطفايات تمييز موقع هذه ينبغيكما .  في الواجهةالطفايةتشغيل 

  
 ملصق طفايةفي سجل دى الم الحريق لدرجات حرارة خارج تلك المطفايات يجب عدم تعرض )ل(

  .الحريق
  
 

  

158


	الصفحة الأولى
	المقدمة
	قائمة المحتويات
	الباب الأول – مواصفات مواد معدات الحريق
	الفصل الأول – مواصفات مواد معدات الحريق

	الباب الثاني – مصادر المياه لأنظمة مكافحة الحريق
	الفصل الأول – مصادر المياه
	الفصل الثاني – مضخات الحريق
	ملحق (أ) – المعدات والتوصيلات الكهربائية
	ملحق (ب) – خواص المضخات

	الباب الثالث – المعدات اليدوية
	الفصل الأول – الطفايات اليدوية
	الفصل الثاني – أنظمة الخراطيم المطاطية ذات البكرة
	الفصل الثالث – أنظمة مآخذ (فوهات) الحريق الداخلية
	الفصل الرابع – أنظمة مآخذ (فوهات) الحريق الخارجية

	الباب الرابع – الأنظمة التلقائية الثابتة
	الفصل الأول – نظام مرشات المياه التلقائية
	الفصل الثاني – نظام الغمر المائي
	الفصل الثالث – أنظمة مكافحة الحريق بالرغوة
	الفصل الرابع – نظام المسحوق الكيميائي الجاف
	الفصل الخامس – نظام حماية المطابخ التجارية
	الفصل السادس – نظام الهالون
	الفصل السابع – نظام ثاني أكسيد الكربون
	الفصل الثامن – نظام الوسائط النظيفة
	الفصل التاسع – نظام الضباب المائي

	الباب الخامس – أنظمة إنذار الحريق في المنشآت
	الفصل الأول –  نظام إنذار الحريق في المنشآت

	ملحق (1) المواصفات العالمية
	ملحق (2) المصطلحات الفنية
	ملحق (3) الاختصارات
	ملحق (4) معاملات تحويل الوحدات
	ملحق (5) مقاسات الأنابيب

